
МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, 
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙСТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ 

Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Камчатскому краю 

Управление надзорной деятельности и профилактической работы 
683000, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинградская, 25, 

тел.: (4152) 30-10-35, e-mail: und@41.mchs.gov.ru

Акт
выездной проверки 

внеплановой
(плановой/внеплановой)

№25

«12» августа 2021 г. 
12-00

(дата и время составления акта)

г. Петропавловск-Камчатский
(место составления акта)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением
Заместителя главного государственного инспектора Камчатского края по пожарному 
надзору подполковника внутренней службы Селина Максим Александрович от 30 июля 
2021 г. №25_________________________________________________________________

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, 
учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий).

2. Выездная проверка проведена в рамках осуществление федерального
государственного пожарного надзора № 006______________________________________

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов 
федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена: Государственным инспектором Камчатского края
по пожарному надзору майором внутренней службы Винтаевой Лейлой Элхановной, 
стажером в должности главного специалиста отдела нормативно-технического УНДиПР 
Главного управления МЧС России по Камчатскому краю старшим лейтенантом 
внутренней службы Синяевой Еленой Вадимовной________________________________
(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), 

уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия 
решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), 

если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены: Не привлекались
специалисты:--------------- -------------------------------------------------------------------------

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности специалистов■);

эксперты (экспертные организации):-------------------------- ---- --------------------------------

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов 
контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и 

наименования органа об аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации).

При проведении проверки присутствовали: И.о. директора Сычёва Наталья 
Витальевна, заместитель директора Пак Наталья Михайловна, специалист по охране 
труда Никонова Александра Станиславовна
5. Выездная проверка проведена в отношении:

Краевого государственного автономного учреждения социальной защиты 
«Камчатский специальный дом ветеранов» (ОГРН 1114101005171, ИНН 4101147053), 
категория риска -  чрезвычайно высокий риск_____________________________________

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка).

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):

mailto:und@41.mchs.gov.ru


Адрес места нахождения юридического лица: Камчатский край, г. Петропавловск- 
Камчатский, ул. Дальняя, д. 54
Место нахождения объекта защиты: Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, 
ул. Дальняя, д. 54:___________________________________________________________

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов
контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемые лица: Краевое государственное автономное учреждение
социальной защиты «Камчатский специальный дом ветеранов» по адресу: Камчатский 
край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Дальняя, д. 54_____________________________

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера 
налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за 

соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:
с «05» августа 2021 г., 10 час. 00 мин.
по «12» августа 2021 г., 12 час. 00 мин.______________________________________

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки,
при необходимости указывается часовой пояс)

проведение выездной проверки приостанавливалось в связи с -//- __________________ * 2 * * 05

с «__» ___________2021 г.,_____ час.____ мин.
по « »___________ 2021 г.,_____ час._____мин.________________________________

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока
приостановления проведения выездной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:
2 рабочих дня, 03 часа 00 минут
с «05» августа 2021 г. с 10 час. 00 мин. по 12 час. 00 мин., 
с «12» августа 2021 г. с 11 час. 00 мин, по 12 час. 00 мин._____
(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролиру­

емым лицом по инициативе контролируемого лица)

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные
(надзорные) действия: 1) осмотр; 2) инструментальное обследование________________

(указываются контрольные (надзорные) действия: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование 
документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент)

1) - инструментальное обследование:______________________________________
«05» августа 2021 г. с 10 час. 00 мин, по 12 час. 00 мин, по адресу: Камчатский

край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Дальняя, д. 54,___________________________
(указываются аналогичные сведения по второму и иным контрольным (надзорным) действиям)

по результатам которого составлен: протокол инструментального обследования от
05 августа 2021 г.

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, про­
токол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, 
экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

2) - осмотр:
«12» августа 2021 г. с 11 час. 00 мин. по 12 час. 00 мин. по адресу: Камчатский 

край, г. Петропавловск-Камчатский. ул. Дальняя, д. 54,
(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий);

по результатам которого составлен: протокол осмотра объекта защиты от 12 авгу­
ста 2021 г.___________________________________________________________________

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, про­
токол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, 
экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы 
и сведения:

документы, подтверждающие полномочия законного представителя 
юридического лица.
11. По результатам выездной проверки установлено:



Общая характеристика объекта.
Здание Краевого государственного автономного учреждения социальной защиты 

«Камчатский специальный дом ветеранов», пятиэтажное, с количеством этажей -  6, 
включая чердачный этаж и подвальный этаж. Несущие конструкции стен и перекрытия 
здания железобетонные, блочные. Крыша чердачного типа, выполнена из профлиста. 
Общая площадь здания составляет 3346,8 кв.м.

Здание относится к подклассу функциональной пожарной опасности здания - Ф1.1 
(специализированный дом престарелых).

Помещения здания оснащены первичными средствами пожаротушения -  
огнетушителями и оборудованы системами противопожарной защиты: автоматической 
установкой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией 
людей при пожаре, в подвальном этаже -  системой противодымной вентиляции. Прибор 
приемно-контрольный АУПС расположен на посту охраны.

В здании предусмотрено внутреннее противопожарное водоснабжение -  пожарные 
краны, заключенные в металлические шкафы. На территории здания предусмотрено 
наружное противопожарное водоснабжение -  пожарный гидрант.

В ходе проведения проверки:
Применённые приборы и инструменты: рулетка измерительная «UM5M 22003-07» 

5м., заводской № 33.
На объекте защиты проведены измерения геометрических параметров эвакуацион­

ных выходов и путей эвакуации в свету. Замеры проведены в правой, левой и централь­
ной части помещений здания от центрального входа в здание.

■ Выявлены факты исполнения предписания управления надзорной деятельности и 
профилактической работы Главного управления МЧС России по Камчатскому краю от 
17 июля 2020 г. № 30/1/1.

На момент проведения проверки свод правил 1.13130.2009 «Системы 
противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» утратил силу с 18 сентября 
2020 г. Приказом МЧС России от 19 марта 2020 г. №194 утверждён Свод правил
1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», 
вступивший в силу 19 сентября 2020 г.

Требования СП 1.13130.2020 по сравнению с СП 1.13130.2009 содержат 
смягчающие требования к эвакуационным путям и выходам.

Согласно п. 4.2.18 СП 1.13130.2020 высота эвакуационных выходов в свету долж­
на быть, как правило, не менее 1,9 м.

В помещениях без постоянного пребывания людей, а также в помещениях с оди­
ночными рабочими местами допускается предусматривать эвакуационные выходы вы­
сотой не менее 1,8 м.

В соответствии с п. 4.2.19 СП 1.13130.2020 ширина эвакуационных выходов долж­
на быть, как правило, не менее 0,8 м. Из технических помещений и кладовых площадью 
не более 20 м2 без постоянных рабочих мест, туалетных и душевых кабин, санузлов, а 
также из помещений с одиночными рабочими местами, допускается предусматривать 
эвакуационные выходы шириной не менее 0,6 м.

Пунктом 4.1.5 СП 1.13130.2020 предусмотрены отклонения от геометрических 
параметров эвакуационных путей и выходов в пределах не более чем 5%.

Таким образом, с учётом отклонений от геометрических параметров 
эвакуационных путей и выходов, а также наличия в подвальном этаже учреждения 
помещений без постоянного пребывания людей и помещений с одиночными рабочими 
местами, пункты №№ 8, 9, 10, 11, 12 (в части соответствия ширины эвакуационного 
выхода), 13-24 предписания от 17 июля 2020 г. № 30/1/1 исполнены.



■ Выявлены факты неисполнения предписания управления надзорной деятельности 
и профилактической работы Главного управления МЧС России по Камчатскому краю от 
17 июля 2020 г. № 30/1/1, а именно:

пункт № 1: высоту горизонтального участка пути эвакуации выполнить в 
соответствии с установленными требованиями, а именно высота горизонтального 
участка пути эвакуации в свету должна быть не менее 2 м (путь эвакуации в коридоре 
подвального этажа), в нарушение п. 1 ч. 2 ст. 1, ч. 1 ст.6 Федерального закона от 22 июля 
2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 
4.3.2 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и 
выходы» (требование дублируется в п. 4.3.4 СП 1.13130.2009);

В ходе проведения инструментального обследования 05 августа 2021 г. установле­
но несоответствие требованиям пожарной безопасности: в коридоре подвального этажа 
здания высота пути эвакуации составляет: 1,86 м -  в левой части, 1,87 м -  в централь­
ной, 1,65 м -  в правой части.

пункт № 2: высоту горизонтального участка пути эвакуации выполнить в 
соответствии с установленными требованиями, а именно высота горизонтального 
участка пути эвакуации в свету должна быть не менее 2 м (высота горизонтального 
участка пути эвакуации в лестничной клетке (№ 14 технического паспорта подвала), в 
нарушение п.1 ч. 2 ст.1, ч.1 ст.6 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ 
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.3.2 СП
1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» 
(требование дублируется в п. 4.3.4 СП 1.13130.2009);

В ходе проведения инструментального обследования 05 августа 2021 г. установле­
но несоответствие требованиям пожарной безопасности: в правой лестничной клетке 
подвального этажа (№ 14 технического паспорта) высота горизонтального участка пути 
эвакуации составляет: 1,75 м -  на лестничном марше, 1,96 м -  на лестничной площадке.

пункт № 3: в лестничной клетке (№ 14 технического паспорта подвала) не 
допускать размещение оборудования, выступающего из плоскости стен на высоте до 2,2 
м от поверхности проступей и площадок лестниц, в нарушение п.1 ч. 2 ст.1, ч.1 ст.6 
Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности», п. 4.4.9 СП 1.13130.2020 «Системы 
противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (требование дублируется в 
п. 4.4.4 СП 1.13130.2009);

В ходе проведения инструментального обследования 05 августа 2021 г. 
установлено несоответствие требованиям пожарной безопасности: в правой лестничной 
клетке подвального этажа (№ 14 технического паспорта) размещено оборудование, 
выступающее на 0,18 м и 0,07 м из плоскости стен на высоте до 2,2 м, а именно: 1,70 м 
от проступи лестницы.

пункт № 4: в полу на пути эвакуации в помещении парикмахерской (в цокольном 
этаже) не допускать перепад высот менее 0,45 м. В месте перепада высот следует 
предусмотреть лестницу с числом ступеней не менее трех или пандусы с уклоном не 
более 1:6, в нарушение п.1 ч. 2 ст.1. ч.1 ст.6 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 
123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.3.5 СП
1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» 
(требование дублируется в п. 4.3.4 СП 1.13130.2009);

В ходе проведения инструментального обследования 05 августа 2021 г. 
установлено несоответствие требованиям пожарной безопасности: в помещении 
парикмахерской подвального этажа допущен перепад высот до 0,45 м, а именно: две 
ступени высотой 0,28 м (0,17 м, 0,11 м).



пункт № 5: в полу на путях эвакуации в помещении прачечной (в цокольном 
этаже) не допускать перепад высот менее 0,45 м. В месте перепада высот следует 
предусмотреть лестницу с числом ступеней не менее трех или пандусы с уклоном не 
более 1:6, в нарушение п.1 ч. 2 ст.1, ч.1 ст.6 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 
123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.3.5 СП
1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» 
(требование дублируется в п. 4.3.4 СП 1.13130.2009);

В ходе проведения инструментального обследования 05 августа 2021 г. 
установлено несоответствие требованиям пожарной безопасности: в помещении 
прачечной подвального этажа допущен перепад высот до 0.45 м, а именно: две ступени 
высотой 0,23 м (0,12 м, 0,11 м).

пункт № 6: в полу на пути эвакуации в помещении гладильной и служебном 
помещении (№ 29,30 технического паспорта подвала) (в цокольном этаже) не допускать 
перепад высот менее 0,45 м. В месте перепада высот следует предусмотреть лестницу с 
числом ступеней не менее трех или пандусы с уклоном не более 1:6, в нарушение п. 1 ч. 
2 ст.1, ч.1 ст.6 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический 
регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.3.5 СП 1.13130.2020 «Системы 
противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (требование дублируется в 
п. 4.3.4 СП 1.13130.2009);

В ходе проведения инструментального обследования 05 августа 2021 г. установле­
но несоответствие требованиям пожарной безопасности: в помещении гладильной под­
вального этажа допущен перепад высот до 0,45 м, а именно: две ступени высотой 0,26 м 
(0,08 м, 0,18 м).

пункт № 7; в полу на пути эвакуации в кабинете заведующей хозяйством (№ 23 
технического паспорта подвала) (в цокольном этаже) не допускать перепад высот менее 
0,45 м. В месте перепада высот следует предусмотреть лестницу с числом ступеней не 
менее трех или пандусы с уклоном не более 1:6, в нарушение п.1 ч. 2 ст.1, ч.1 ст.6 
Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности», п. 4.3.5 СП 1.13130.2020 «Системы 
противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (требование дублируется в 
п. 4.3.4 СП 1.13130.2009);

В ходе проведения инструментального обследования 05 августа 2021 г. 
установлено несоответствие требованиям пожарной безопасности: в помещении 
заведующей хозяйством подвального этажа допущен перепад высот до 0,45 м, а именно: 
две ступени высотой 0,30 м (0,15 м, 0,15 м)

пункт № 12 (в части несоответствия высоты эвакуационного выхода); 
эвакуационный выход из помещения пункта проката реабилитационных средств (№ 20 
технического паспорта подвала) в цокольном этаже выполнить в соответствии с 
установленными требованиями, а именно: высота эвакуационного выхода в свету 
должна быть не менее 1,9 м), в нарушение п. 1 ч. 2 ст. 1, ч. 1 ст.6 Федерального закона от 
22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности», п. 4.2.18 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. 
Эвакуационные пути и выходы» (требование дублируется в п. 4.2.5 СП 1.13130.2009);

В ходе проведения инструментального обследования 05 августа 2021 г. 
установлено несоответствие требованиям пожарной безопасности: в помещении пункта 
проката реабилитационных средств подвального этажа высота эвакуационного выхода 
составляет 1,7 м.

пункт № 25: на лестничном марше (№ 1 технического паспорта 4-го этажа) при 
переходе на мансардный этаж не допускать размещение оборудования, выступающего



из плоскости стен на высоте до 2,2 м от поверхности проступей и площадок лестниц, в 
нарушение п.1 ч. 2 ст.1, ч.1 ст.6 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ 
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.4.9 СП
1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» 
(требование дублируется в п. 4.4.4 СП 1.13130.2009);

В ходе проведения инструментального обследования 05 августа 2021 г. 
установлено несоответствие требованиям пожарной безопасности: в левой лестничной 
клетке на лестничном марше при переходе с 4-го этажа на мансардный этаж размещено 
оборудование, выступающее на 0,51 м, 0,52 м из плоскости стен на высоте до 2,2 м: на 
лестничной площадке -  0,92 м.

пункт № 26: на лестничном марше (№ 6 технического паспорта 4-го этажа) при 
переходе на мансардный этаж не допускать размещение оборудования, выступающего 
из плоскости стен на высоте до 2,2 м от поверхности проступей и площадок лестниц, в 
нарушение п.1 ч. 2 ст.1, ч.1 ст.6 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ 
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.4.9 СП
1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» 
(требование дублируется в п. 4.4.4 СП 1.13130.2009);

В ходе проведения инструментального обследования 05 августа 2021 г. установлено 
несоответствие требованиям пожарной безопасности: в правой лестничной клетке на 
лестничном марше при переходе с 4-го этажа на мансардный этаж размещено 
оборудование, выступающее на 0,49 м, 0,50 м из плоскости стен на высоте до 2,2 м: на 
лестничной площадке -  0,92 м.

(указываются выводы по результатам проведения выездной проверки:
1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в 

разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся 
предметом выездной проверки;

2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его 
структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения 
обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов 
разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся 
предметом выездной проверки;

3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного 
надзорного (мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются:
1) предписание от 12 августа 2021 г. № 25/1/1;
2) протокол инструментального обследования от 05 августа 2021 г.;
3) протокол осмотра объекта защиты от 12 августа 2021 г._____________________

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора 
проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам 

проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), 
а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

Начальник отдела нормативно-технического 
управления надзорной деятельности и 
профилактической работы Главного управления 
МЧС России по Камчатскому краю 
майор внутренней службы 
Л.Э. Винтаева_______________________
(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя 
группы инспекторов), проводившего проверку)



Винтаева Лейла Элхановна. начальник отдела нормативно-технического управле­
ния надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС 
России по Камчатскому краю, телефон: 8(4152)30-10-35, 8-914-785-90-82, e-mail: 
und@41 .mchs.gov.ru

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контакт­
ный телефон, электронный адрес ( при наличии)

Отметка об ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом 
выездной проверки (дата и время-ознакомления):
,/ ^  О.

и (дата и время:-ознакомления):
/S - /2>

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя 

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя) __

« 752?» с? 8 2021 г.
(подпись)

Отметка об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом 
выездной проверки (дата и время ознакомления):

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе 
через личный кабинет на специализированном электронном портале:


